
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Banco de capacitores Elétrica BCP M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

2 Bomba de água condensada Mecânica BAC M T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M T A

3 Bomba de água gelada Mecânica BAG T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M T A M

4 Bomba de recalque esgoto Hidraulica BDE M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

5 Bomba de recalque pluvial Hidraulica BDP M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

6 Chiller de água gelada Mecânica CHL M T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M T A

7 Cilindro de vácuo Hidráulica CLV M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

8 Fancoil Mecânica FCL T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M T A M

9 Gerador Elétrica GER B B B B B B B B B B B B B B

10 Porta automática de vidro Elétrica PAU M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

11 Ventiladores Mecânica VEI M T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M T A

12 Ventiladores Automação VEI T T T T T T T

13 Fancolete Mecânica FLT M T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M T A

14 Split Mecânica SPL T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M T A M

15 Torre de resfriamento Mecânica TRR T M M T A M T M M T M M T M M T A M T M M T M M T M M

16 Automação Ar condicionado Automação ATA T T T T T T T

17 Automação Utilidades Automação ATP Q Q Q Q Q Q Q

18 Quadro elétrico Elétrica QEL T A T T T A T T T A

19 Barramento blindado Elétrica BBD A A

20 Central de esgoto a vácuo Hidráulica CEV M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

21 Acionador Manual Incêndio AMI M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

22 Bomba pressurização Incêndio BPI M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

23 Extintores móvel Incêndio EXT M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

24 Gás inerte Incêndio GAS T T T T T T T

25 Hidrantes recalque Incêndio HIR M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

26 Válvula goveno Incêndio VGI M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

27 Hidrantes Incêndio HIM M A M M M M M M M M M M M A M M M M M M M M M M M A M

29 Iluminação de emergência Incêndio ILE M M A M M M M M M M M M M M A M M M M M M M M M M M A

30 Motobomba diesel Incêndio MBI M A M M M M M M M M M M M A M M M M M M M M M M M A M

31 Central de alarme de incêndio Incêndio SDI M M A M M M M M M M M M M M A M M M M M M M M M M M A

32 Detecção por aspiração Incêndio VSD M A M M M M M M M M M M M A M M M M M M M M M M M A M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Rotinas hidráulica - Banheiros Hidráulica RHB 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

2 Rotinas hidráulica - Sala hidráulica Hidráulica RHH 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D

3 Rotinas predial - Salas técnicas Predial RPS 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S

4 Rotinas predial - Estações de trabalho Predial RPE 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D

5 Rotinas hidráulica - Central Esgoto Vácuo Hidráulica RCE 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

6 Rotinas elétrica - Iluminação Elétrica REE 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S

7 Rotinas elétrica - Iluminação salas técnicas Elétrica RES 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M

8 Rotinas hidráulica - Caixas de gordura Hidráulica RHG 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D

9 Rotinas elétrica - Geradores Elétrica REG 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

10 Rotinas incêndio - Motobomba diesel Incêndio RMB 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

11 Rotinas incêndio - Válvulas de governo Incêndio RVG 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S

12 Rotinas incêndio - Bomba pressurização Incêndio RBP 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

14 Rotinas hidráulica - Taludes Predial RHP 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S

15 Rotinas incêndio - Hotline Incêndio RHO 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S

1D

2D

1S

1M

Manutenção preventivas com periodicidade quadrimestral

Legenda:

Rotinas com periodicidade diária.

Rotinas com periodicidade a cada 2 (dois) dias.

Rotinas com periodicidade semanal

Rotinas com periodicidade mensal

Legenda:

CRONOGRAMA ROTINAS DE VERIFICAÇÃO

ITEM TIPO DISCIPLINA
PERIODICIDADE - MÊS

COD.

Manutenção preventivas com periodicidade anual

Manutenção preventivas com periodicidade mensal

Manutenção preventivas com periodicidade bimestral

Manutenção preventivas com periodicidade trimestral
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CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ITEM TIPO
PERIODICIDADE - MÊS

DISCIPLINA COD.


